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Ivkom - plin d.o.0., Vladimira Nazora 96 OIB: 956193122518 sukladno &l. 47. st. 3. i 4.
Opcih uvjeta opskrbe plinom (NN br. 50/18, 88/19,39/20,121/21,103/22,68/23), u svojstvu
operatora distribucijskog sustava, a na temelju podataka o ostvarenim pokazateljima
ispunjavanja kvalitete opskrbe za opce standarde kvalitete opskrbe, objavijuje :

GODISNJE 1ZVJESCE O KVALITETI OPSKRBE PLINOM
ZA 2025. GODINU

lvkom - plin d.0.0. prema koncesijskom ugovoru obavlja energetsku djelatnost distribucije plina
na podrucju Grada Ivanca (izuzev naselja Radovan i Lovre&an) dijelu podruéja Grada Novog
Marofa (naselja Zavrsje, Bela i Filipiéi), te na podruéju Opéine Klenovnik.

l. Opis sustava za pracenje kvalitete opskrbe plinom

* Plin u distribucijski sustav Ivkom — Plin-a ulazi preko dvije mjerno — redukcijske stanice;
MRS Ivanec i MRS Cerje uz koje se nalaze i odorizacijske stanice. Kontrola koncentracije
odoranta provodi se jednom tjedno mjerenjima na specifiénim toékama sustava.

 Ispitivanje plinske mreze na nepropusnost odvija se prema terminskom planu ispitivanja, a
svi podaci o izvrSenim ispitivanjima upisuju se u knjigu kontrole plinske mreze.

e Vodimo evidenciju hitnih intervencija, koja sadrzi podatke o krajnjem kupcu, vremenu
odaziva, trajanju, rezultatima i plinoinstalaterima koji su intervenciju izveli.

* Vodimo evidenciju o planiranim i neplaniranim prekidima opskrbe koja sadrzi podatke o
vremenu odaziva, trajanju prekida te kupcima koji su obuhvaéeni ovim postupkom.

» Vodimo evidenciju o prikljuéenju na plinski sustav koja sadrzi naziv krajnjeg kupca, adresu
mjernog mjesta, datum podno$enja zahtjeva za prikljuéenje i datum pustanja plina dok su
ostali tehni¢ki podaci specificirani u radnom nalogu.

¢ Vodimo evidenciju kvalitete plina, koja sadrzi adresu mjernog mjesta na kojem je izvréeno
uzorkovanije, te rezultata analiza. Podaci se objavljuju na nasim internetskim stranicama.
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Il. Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispitivanja kvalitete opskrbe
za opcée standarde kvalitete opskrbe

Tablica br. 1; Pokazatelji kvalitete opskrbe plinom Ivkom Plin-a d.o.o. za 2025. godinu

Aktivnost (OU - Prilog 2., Tablica 1,. red.br.
1): Prac¢enje prekida isporuke Obveznik
primijene: Operator distribucijskog sustava

Op¢i standard: Ukupno trajanje svih prekida isporuke plina
u odnosu na broj krajnjih kupaca Kriterij uskladenosti:

Ukupno trajanje svih prekida (sati)

Broj krajnjih kupaca kojima je prekinuta
isporuka (kom)

72

Udio prema opéem standardu

3): Odorizacija plina Obveznik primijene:
Operator distribucijskog sustava

ktivnost (OU - Prilog 2., Tablica 1,. red.br. Opéi standard: Minimalni dio sustava koji je potrebno
) ispitivanje nepropusnosti dlstribuuuokug ispitati na nepropusnost jednom godignje (VT plinovodi
sustava 100%, ST plinovodi 50%, NT plinovodi 25%) Kriterij
Obveznik primijene: Operator distribucijskog uskladenosti: 80%
sustava
Ispitivanie na nepropusnost - ST (%) 100% sustava - jadanput godisnje
Aktivnost (OU - Prilog 2., Tablica 1,. red.br. Opéi standard: Minimalni broj mjerenja koncentracije

odoranta na specifi&nim tockama plinskog distribucijskog
sustava (po jednom u razdoblju 1.10.-31.3., te u razdoblju
1.4.-30.9.) Kriterij uskladenosti: 90%

Mjerenje koncentracije odoranta

52 puta godi$nje djelatnici ODS

Udio prema op¢em standardu

100%

Aktivnost (OU - Prilog 2., Tablica 1,. red.br.
4): Hitne intervencije Obveznik primijene:
Operator distribucijskog sustava

Op¢i standard: Maksimalno vrijeme intervencije od
zaprimanja poziva od krajnjeg kupca ili trece strane (90
minuta) Kriterij uskladenosti: 90%

Udio prema op¢em standardu

Broj intervencija unutar 90 minuta 62
Broj ukupno zaprimljenih intervencija 62
100%

Aktivnost (OU - Prilog 2., Tablica 1,. red.br.
9). Prikijudenje na distribucijski s uSl‘&‘v’
Obveznik primijene: Operator distri

susta

Opéi standard: Uéinkovitost prikljuéenja krajnjeg kupca na
sustav, s obzirom na broj zeprimljenih zahtjeva zo
priklju¢enje Kriterij uskladenosti: 80%

(¥ L~ NoRICUT

Broj prikljuéaka u koje je pusten plin 32
Broj zaprimljenih potpunih zahtjeva za 32
prikliuéenje
Udio prema opéem standardu 100%

Aktivnost (OU - Prilog 2., Tablica 1,. red.br.
14): Kontrola kvalitete plina
Obveznik primijene: Operator distribucijskog

sustava

Opéi standard: Neuskladenost parametara kvalitete plina
sa standardnom kvalitetom plina (najvise 1 na 1000
krajnjih kupaca) Kriterij uskladenosti: 90%

Broj neuskladenosti sa standardnom

kvalitetom plina 0
Broj krajnjih kupaca 1000
Udio prema opéem standardu 100%
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lll. Opis samostalno provedenih mjera za poveéanje kvalitete opskrbe plinom

Prilikom ispitivanja plinske mreze biljeze se propustanja, koja se klasificiraju i prema tome
odreduje rok za sanaciju propustanja. Ovisno o uéestalosti propustanja na pojedinim
dionicama donose se i odluke o prioritetu rekonstrukcija plinske mreze.

Zbog projekta izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s podrudja
Aglomeracije Ivanec dolazilo je do veceg broja o$te¢enja plinovoda, pa smo uveli dnevne
obilaske i kontrole plinovoda na podrugjima gradevinskih radova s ciliem prevencije
akcidenata.

Tjedno pratimo koncentracije odoranta na razli¢itim specifiénim toékama distribucijskog
sustava. Jednom godi$nje provodimo i poja¢ano odoriranje kako bi krajnji potrosaéi mogli
sami osjetiti eventualno istjecanje plina pomocu karakteristiénog mirisa.

Kontinuirano se vodi evidencija o planiranim i neplaniranim prekidima isporuke plina, te se
ta informacija pravovremeno prosljeduje krajnjim potrogadima i opskrbljivadima s kojima
kupca.

Redovito kontroliramo i servisiramo mjerno-redukcijske stanice te mjernu i regulacijsku
opremu;

Kao distributer plina imamo uvedenu besplatnu telefonsku liniju za nase korisnike, a
zaposleni u dispecerskom centru od 0 do 24h odgovaraju na sve upite krajnjih potrosaca.

IV. — Prijedlog mjera za pobolj$anje kvalitete opskrbe plinom

Stalna edukacija i usavr$avanje nasih djelatnika.

Edukacija krajnjih potro$ata o prednostima plina kao ekoloski prihvatljivog i sigurnog
energenta te stalna poduka kako reagirati u slu¢aju pojave mirisa plina (dijeljenje brosura,
gostovanje u radijskim emisijama, edukativni ¢lanci u novinama).

Kontinuirana nabavka novih detektora sa naprednijom tehnologijom koja ¢e omoguéiti veéu
efikasnost i toénost kod ispitivanja plinske mreze.

Poboljsana suradnja i komunikacija s operatorom transportnog sustava i veéim industrijskim
korisnicima radi skradivanja prekida isporuke plina i dogovora o prihvatljivim terminima istih.
Dnevni sastanci i stalna komunikacija sa izvodagima radova na izgradnji sustava
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s podruéja Aglomeracije lvanec.

Povecanje u€estalosti ispitivanja plinovoda na podrugju veé izvedenih gradevinskih radova
sa ciljem otkrivanja naknadnih istjecanja plina.

U Ivancu, 27.02.2026. godine

Direktor:
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